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Hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen
an der Wasseraufbereitungsanlage

HWF-EK mit dem Filterelement Carbonit-Monoblock” WFP 1,5

Zusammenfassende Beurteilung

Die Wasseraufbereitungsanlage Carbonit-Monoblock Filter wurde im Zeitraum vom 28.07.1997
bis 31.10.1997 aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht untersucht und begutachtet (siche
Priifbericht W 2057/97/G vom 16.12.1997).

Die Aufbereitungsanlage Carbonat-Monoblock Filter zeichnet sich bei Betrieb nach den
Herstellerangaben durch eine hohe Elimination von Bakterien und Viren aus. Eine Reinigung und
gef. Desinfektion des Ablaufhahnes in etwa monatlichen Zeitintervallen wird empfohlen.

Priv.-Doz. Dr. G.-]. Tuschewitzki
(Leiter der Abteilung Wasserhygiene und
Umweltmikrobiologie)
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